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Na podstawie: :

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarne]
(t.j. Dz. U. 2 2019r. poz. 59)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z p6zn. zm.);

-§21 ust. 1 pkt1 i §22 wust I pkt 1.3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olesnie
po dokonaniu analizy przeslanego sprawozdania z badan probki wody z dnia
16.03.2020r. nr 100395/20/TCH pobranych w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu
sieciowego w Golej zarzgdzanego przez Zaklad Uslug Komunalnych w Gorzowie Slaskim

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia w zakresie parametrow zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociagu sieciowym.

W dniu 27.02.2020r. Zaklad Uslug Komunalnych w Gorzowie Slgskim pobral
w ramach kontroli wewngtrznej probke wody do spozycia z siec wodociagowej w Golej.
Miejscem pobierania probki byly Zdziechowice 98.
Po dokonaniu analizy sprawozdania z badaf probki wody stwierdzono, ze poziom pH na sieci
jest prawidlowy (6,6), natomiast w badaniach przeprowadzonych w punkcie SUW
zaobserwowano niska warto$¢ parametru pH (6,3). W zwiazku z powyzszym aby woda
dostarczana konsumentom  spelniala wymagania okreslone w cytowanym wyZej
rozporzadzeniu nalezy na stacji uzdatniania wody utrzymywac poziom pH w granicach 6,5 —
9,5

Po przeprowadzonych badaniach wody pobranej w punkcie: Zdziechowice 98 stwierdzono
niski poziom magnezu — 1,1 mg/l. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r,
poz. 2294) zalecana wartos¢ magnezu w wodzie do spozycia powinna znajdowac sig
w przedziale 7-125 mg/l. Poniewaz poziom magnezi ponizej dopuszczalnej wartosci nie
stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzkiego nie ma obowigzku uzupelniania jego minimalnej
zawartosci przez przedsigbiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne.
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